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附件：屈光中心

我院拟对特约病区进行局部拆除改建，作为眼科屈光中心，占地面积约100mm²。
一、具体要求：
1.手术等待区、缓冲区、器械清洗区、更衣室、灭菌区、污物通道——八大区域，根据规模大小，按比例合理分割统筹考虑，包括房间设置、设施摆放、通道划分，医护人员与病员、家属之间的关系，要求高效有序。（附:厂家提供要求及图纸)；

2.地板要求应平整，采用耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洗、易起尘及不开裂装饰材料，(可选用防静电、抗菌、防火、耐磨的橡胶地板、淡黄色PVC地板)光滑且最小承受能力250kg/m²、单点最小最小承受力200kg/m²；

3. 墙面空间要求，不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮、防霉、防火、易清洁。色彩要温和、淡雅。（建议成型铝板或塑铝板墙裙、防水矶理纹乳胶漆，做好接缝。）；

4.水、电气设计、净化空调设计、医用气体管线及终端设计等均应按专业要求进行室内设计与装修施工；

5. 地面不宜设地漏，否则应有防室内空气污染措施——如设置高水封地漏；
  
6.通风要求   ＞100m³/h；

7.仪器搬运通道宽度＞930mm，且无台阶等障碍物。
二、该项目方案具体内容：
1.方案思路清晰，展示形象化，通俗易懂；
2.明确该项目建设遵循的标准、建设要达到的目标和效果；
3.项目建设的具体内容和时间进度安排；
4.项目建设用材明细内容及预算，分别罗列具体清单和总报价；
5.施工成功案例和类似业绩。
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附件：呼吸内科内镜洗消间[image: 呼吸科内镜室改造]

要求：按厂家提供图纸及科室具体要求改建。
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